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__永春_县、市中央环保督察第8-1-4号整改任务验收汇总表

填报单位（盖章）： 永春县水利局                                                                          日期：2020年10月21日

序号
所在县
（市）

电站名称
装机容量
（kW）

所在流域
下泄流量核

定值
（M³/S）

法人单位 整改措施 整改情况 验收时间 验收结论 备注

1 永春县 龙门滩三级电站 16000 湖洋溪 1.46 龙门滩三级电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.28 同意验收

2 永春县 横口水电站 6800 一都溪 0.973 横口水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

3 永春县 卿园水电站 3250 桃溪 0.813 卿园水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.25 同意验收

4 永春县 湖洋水电站 2000 湖洋溪 1.51 湖洋水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.28 同意验收

5 永春县 清溪坂水电站 1630 坑仔口溪 0.229 清溪坂水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

6 永春县 溪夏水电站 2260 桃溪 0.065 溪夏水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.18 同意验收

7 永春县 人工湖水电站 250 桃溪 1.219 人工湖水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.22 同意验收

8 永春县 崇华水电站 235 桃溪 1.174 崇华水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.25 同意验收

9 永春县 五一一级水电站 600 桃溪 0.042 五一一级水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.10.13 同意验收

10 永春县 五一二级水电站 900 桃溪 0.042 五一二级水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.10.13 同意验收

11 永春县 聚龙水库电站 3200 一都溪 0.35 美岭水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

12 永春县 山殊电站 450 一都溪 0.028 山殊电站 
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

13 永春县 三岭水电站 3030 一都溪 0.76 三岭水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.10.14 同意验收

14 永春县 三美水库水电站 1000 一都溪 0.389 三美水库水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

15 永春县 新田水库水电站 800 一都溪 0.049 新田水库水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.10.14 同意验收



16 永春县 兴龙水电站 520 一都溪 0.063 兴龙水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

17 永春县 苏合水电站 560 一都溪 0.025 三合水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

18 永春县 苏合一级水电站 200 一都溪 0.017 苏合一级水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

19 永春县 溪美水电站 300 一都溪 0.042 溪美水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

20 永春县 和东溪水电站 375 一都溪 0.023 和东溪水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

21 永春县 洋头水电站 125 一都溪 0.011 洋头水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

22 永春县 铜柄水电站 55 一都溪 0.047 铜柄水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

23 永春县 后狮宅水电站 320 一都溪 0.035 后狮宅水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

24 永春县 幕林水电站 180 一都溪 0.006 幕林水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

25 永春县 官埔水电站 235 一都溪 0.057 官埔水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

26 永春县 鸡角石二级电站 765 一都溪 0.011 双龙水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

27 永春县 苏坑水电站 200 一都溪 0.025 苏坑水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

28 永春县 新兴水电站 450 一都溪 0.059 新兴水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

29 永春县 莲花山水电站 215 一都溪 0.019 莲花山水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

30 永春县 大岭水电站 285 一都溪 0.006 大岭水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

31 永春县 永盛水电站 200 一都溪 0.042 永盛水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

32 永春县 三福水电站 1550 一都溪 0.816 三福电力有限公司
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

33 永春县 金溪水电站 1250 一都溪 0.25 金溪水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

34 永春县 云溪水电站 640 一都溪 0.235 云溪电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

35 永春县 云贵水电站 200 一都溪 0.339 云贵水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

36 永春县 双恒一级水电站 1110 一都溪 0.019 双恒一级水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

37 永春县 双恒二级水电站 320 一都溪 0.039 双恒二级水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收



38 永春县 后林坑水电站 200 一都溪 0.019 后林坑电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

39 永春县 贵坑(一期)电站 1600 一都溪 0.012 贵坑电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

40 永春县 后坪水电站 400 一都溪 0.015 福中水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

41 永春县 坑尾水电站 100 一都溪 0.011 坑尾电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

42 永春县 坑尾二级水电站 600 一都溪 0.016 坑尾二级电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

43 永春县 姜埕水电站 250 一都溪 0.008 姜埕水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

44 永春县 福云水电站 320 一都溪 0.06 福云水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

45 永春县 水尾水电站 250 下洋溪 0.198 水尾水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.28 同意验收 统计年报误删

46 永春县 溪头水电站 480 下洋溪 0.175 下洋溪头电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.28 同意验收

47 永春县 横洋水电站 325 下洋溪 0.099
下洋镇横洋水电

站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.28 同意验收

48 永春县 上姚水电站 320 下洋溪 0.071 下洋镇上姚电厂
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.28 同意验收

49 永春县 暗淡坑水电站 125 岐兜溪 0.006 下洋镇曲斗电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.10.14 同意验收

50 永春县 长汀水电站 720 岐兜溪 0.192
长汀电力有限公

司
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.28 同意验收

51 永春县 曲斗水库水电站 200 下洋溪 0.027 下洋镇曲斗电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.28 同意验收

52 永春县 龙溪水库水电站 320 岐兜溪 0.149
长汀电力有限公

司
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.28 同意验收

53 永春县 溪头炉水电站 250 坑仔口溪 0.437 溪头坂水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

54 永春县 苏丘坂电站 750 坑仔口溪 0.272 苏丘坂电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

55 永春县 魁斗水电站 250 坑仔口溪 0.605 魁斗水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

56 永春县 龙潭水电站 75 坑仔口溪 0.02 龙潭水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

57 永春县 下坂水电站 110 坑仔口溪 0.672 下坂水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.10.13 同意验收

58 永春县 西坪水电站 410 坑仔口溪 0.242 西坪水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

59 永春县 杏村水电站 75 坑仔口溪 0.007 杏村水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收



60 永春县 格后林水电站 900 坑仔口溪 0.705 格后林水电站 
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

61 永春县 梅田洋水电站 75 坑仔口溪 0.097 梅田洋水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

62 永春县 玉溪水电站 450 坑仔口溪 0.017 玉溪水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

63 永春县 高洋水电站 250 坑仔口溪 0.01 高洋水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

64 永春县 洪溪水电站 200 坑仔口溪 0.015 洪溪水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

65 永春县 下桥电站 560 坑仔口溪 0.111 下桥电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

66 永春县 茂春一级水电站 200 坑仔口溪 0.035 茂春一级水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

67 永春县 茂春二级水电站 250 坑仔口溪 0.054 茂春二级水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.10.14 同意验收

68 永春县 庵坑水电站 250 坑仔口溪 0.056 庵坑水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

69 永春县 文泰一级水电站 180 坑仔口溪 0.014 文泰一级水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

70 永春县 文泰二级水电站 130 坑仔口溪 0.03 文泰二级水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

71 永春县 尾洋卢水电站 800 坑仔口溪 0.02 尾洋卢水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.10.14 同意验收

72 永春县 岐山水电站 155 坑仔口溪 0.044 岐山水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.10.14 同意验收

73 永春县 库湖水电站 550 坑仔口溪 0.014 库湖水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

74 永春县 珍卿一级水电站 75 桃溪 0.006 珍卿一级水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

75 永春县 珍卿二级水电站 215 桃溪 0.024 珍卿二级水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

76 永春县 云路水电站 55 桃溪 0.004 云路水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.10.14 同意验收

77 永春县 长坑水电站 125 桃溪 0.01 长坑水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

78 永春县 锦山水电站 560 桃溪 0.081 锦山水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.29 同意验收

79 永春县 东溪水电站 250 桃溪 0.003 东溪水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.18 同意验收

80 永春县 龙潭水电站 375 桃溪 0.057 龙潭水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.18 同意验收

81 永春县 双溪口水电站 110 桃溪 0.059 双溪口水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.18 同意验收



82 永春县 白水漈水电站 800 桃溪 0.039 蓬壶电厂
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.18 同意验收

83 永春县 马跳一级水电站 600 桃溪 0.086 蓬壶电厂
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.18 同意验收

84 永春县 马跳二级水电站 450 桃溪 0.099 蓬壶电厂
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.18 同意验收

85 永春县 美山一级水电站 325 桃溪 0.126 美山村
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.18 同意验收

86 永春县 美山二级水电站 125 桃溪 0.126 美山村
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.18 同意验收

87 永春县 军兜水电站 200 桃溪 0.046 军兜村
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.18 同意验收

88 永春县 万川水电站 225 桃溪 0.005 联星村
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.18 同意验收

89 永春县 高丽水电站 235 桃溪 0.025 高丽村
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.18 同意验收

90 永春县 壶美水电站 200 桃溪 0.471 孔里村
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.18 同意验收

91 永春县 政坤兴水电站 130 桃溪 0.005 仙岭村
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.18 同意验收

92 永春县 龙美水电站 700 桃溪 0.058 美山村
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.18 同意验收

93 永春县 枣岭水电站 275 桃溪 0.071 枣岭村委会
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.21 同意验收

94 永春县 坑口一级水电站 150 桃溪 0.046 达埔电厂
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.25 同意验收

95 永春县 坑口二级水电站 750 桃溪 0.046 达埔电厂
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.25 同意验收

96 永春县 坑口三级水电站 250 桃溪 0.046 达埔电厂
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.25 同意验收

97 永春县 延坑二级水电站 650 桃溪 0.052 达埔电厂
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.25 同意验收

98 永春县 溪源水电站 175 桃溪 0.062 溪源村
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.25 同意验收

99 永春县 田内水电站 75 桃溪 0.647 岩峰村
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.25 同意验收

100 永春县 祥达水电站 300 桃溪 0.017 祥达水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.25 同意验收

101 永春县 汉口水电站 225 桃溪 0.637 汉囗村
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.25 同意验收

102 永春县 团结水电站 275 桃溪 0.049 达山村
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.25 同意验收

103 永春县 祭湖水电站 100 桃溪 0.062 光烈村
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.10.13 同意验收



104 永春县 琼美水电站 150 桃溪 0.523 琼美电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.25 同意验收

105 永春县 红星水电站 125 桃溪 0.022 洪步村
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.25 同意验收

106 永春县 泥垄水电站 155 桃溪 0.034 泥垄水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.25 同意验收

107 永春县 源溢水电站 480 桃溪 1.278 源溢水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.22 同意验收

108 永春县 外坵水电站 75 湖洋溪 0.015 七一电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.22 同意验收

109 永春县 仑山水电站 100 湖洋溪 0.018 仑山水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.22 同意验收

110 永春县 冷水水电站 285 桃溪 1.386 冷水水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.16 同意验收

111 永春县 西坑水电站 125 桃溪 0.006 西坑电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.28 同意验收

112 永春县 烟雾潭电站 800 湖洋溪 0.058 烟雾潭电厂
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.21 同意验收

113 永春县 扬美水库水电站 250 湖洋溪 0.009 介福扬美电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.21 同意验收

114 永春县 垄溪一级水电站 200 湖洋溪 0.014
垄溪电力有限公

司
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.21 同意验收

115 永春县 垄溪二级水电站 325 湖洋溪 0.015
垄溪电力有限公

司
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.21 同意验收

116 永春县 龙山水电站 2000 湖洋溪 2.08 龙山水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.28 同意验收

117 永春县 永发水电站 2000 湖洋溪 0.28 永发水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.28 同意验收

118 永春县 垵口水电站 4000 湖洋溪 2.2 垵口水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.28 同意验收

119 永春县 银水坑水电站 100 湖洋溪 0.037 银水坑水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.10.20 同意验收

120 永春县 溪西水电站 200 湖洋溪 0.048 溪西水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.28 同意验收

121 永春县 东埔坑水电站 150 湖洋溪 0.628 东埔坑水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.28 同意验收

122 永春县 吴东水电站 400 湖洋溪 0.078 吴东水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.28 同意验收

123 永春县 万祥水电站 325 湖洋溪 0.026 万祥水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.28 同意验收

124 永春县 清潭水电站 570 湖洋溪 0.231 清潭水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.16 同意验收

125 永春县 龙门滩四级电站 28000 湖洋溪 2.31 龙门滩四级水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.16 同意验收



126 永春县 碧卿林场电站 520 外山溪 0.186 碧卿林场电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.22 同意验收

127 永春县 碧山水库水电站 500 外山溪 0.167 碧山水库电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.22 同意验收

128 永春县 墘溪水电站 225 外山溪 0.08 墘溪水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.22 同意验收

129 永春县 福溪水电站 250 外山溪 0.086 福溪水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.22 同意验收

130 永春县 溪尾电站 125 桃溪 0.017
仙源发电有限公

司
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.24 同意验收

131 永春县 夹际电站 325 金谷溪 0.018 夹际电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.24 同意验收

132 永春县 仙美电站 275 桃溪 0.017
仙源发电有限公

司
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.24 同意验收

133 永春县 仙能二级德田电站 130 金谷溪 0.019
仙源发电有限公

司
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.24 同意验收

134 永春县 虎硿口一级水电站 200 诗溪 0.026 岵山镇人民政府
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.24 同意验收

135 永春县 前进水电站 75 诗溪 0.07 南石村村委会
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.24 同意验收

136 永春县 新芳水电站 300 诗溪 0.011 新丰水电站
泄放最小生态下泄流量、安装监控装

置并联网上传。
已完成 2020.9.24 同意验收

137 永春县 金高椅水电站 125 岵山溪 0.008 金高椅水电站 报废注销 已完成 2020.9.24 同意验收

138 永春县 北溪水电站 150 岵山溪 0.019 北溪水电站 报废注销 已完成 2020.9.24 同意验收

139 永春县 岩山水电站 40 桃溪   0.006 岩山水电站 报废注销 已完成 2020.9.25 同意验收

140 永春县 富厚二级水电站 40 桃溪   0.009
富厚二级水电

站
报废注销 已完成 2020.9.25 同意验收

141 永春县 富厚一级水电站 100 桃溪   0.009
富厚一级水电

站
报废注销 已完成 2020.9.25 同意验收

142 永春县 南星水电站 75 桃溪 0.002 南星水电站 报废注销 已完成 2020.9.22 同意验收

143 永春县 花石水电站 55 桃溪 0.018 花石水电站 报废注销 已完成 2020.9.22 同意验收

144 永春县 蛇舌坑水电站 75 桃溪 0.011 蛇舌坑水电站 报废注销 已完成 2020.9.16 同意验收

145 永春县 桥下水电站 55 湖洋溪 0.16 桥下水电站 报废注销 已完成 2020.9.28 同意验收

146 永春县 南岸水电站 40 湖洋溪 0.025 南岸水电站 报废注销 已完成 2020.9.28 同意验收

147 永春县 英星水电站 40 桃溪   0.017 英星水电站 报废注销 已完成 2020.9.18 同意验收



148 永春县 溪坂水电站 130 桃溪   0.032 溪坂水电站 报废注销 已完成 2020.9.18 同意验收

149 永春县 长溪水电站 115 坑仔口溪 0.228 长溪水电站 报废注销 已完成 2020.9.28 同意验收

150 永春县 北苏坂水电站 55 坑仔口溪 0.027 北苏坂水电站 报废注销 已完成 2020.9.28 同意验收

151 永春县 玉西纸厂水电站 55 坑仔口溪 0.437 玉西纸厂水电站 报废注销 已完成 2020.9.29 同意验收

152 永春县 乾头溪水电站 55 一都溪 0.016 乾头溪水电站 报废注销 已完成 2020.9.28 同意验收

153 永春县 虎硿口二级水电站 215 岵山溪 0.026
虎硿口二级水

电站
报废注销 已完成 2020.9.24 同意验收

154 永春县 水泥厂黄沙电站 100 坑仔口溪 0.099 水泥厂黄沙电站 报废注销 已完成 2020.9.29 同意验收

155 永春县 永水口水电站 175 坑仔口溪 0.058 永水口水电站 退出 已完成 2020.9.29 同意验收

156 永春县 祥溪水电站 75 桃溪 0.022 祥溪水电站 退出 已完成 2020.9.18 同意验收

157 永春县 联星一级水电站 250 桃溪   0.022
联星一级水电

站
退出 已完成 2020.9.18 同意验收

158 永春县 官坑桥水电站 100 白濑溪 0.018 官坑桥水电站 退出 已完成 2020.9.25 同意验收

159 永春县 大坑水电站 75 桃溪   0.001 大坑水电站 退出 已完成 2020.9.25 同意验收

160 永春县 大弯水电站 95 桃溪   0.034 大弯水电站 退出 已完成 2020.9.25 同意验收

161 永春县 大卿水电站 155 桃溪   0.034 大卿水电站 退出 已完成 2020.9.25 同意验收

162 永春县 南石二级水电站 110 岵山溪 0.12
南石二级水电

站
退出 已完成 2020.9.24 同意验收

163 永春县 桃联水电站 200 桃溪 1.19 桃联水电站 退出 已完成 2020.9.25 同意验收

164 永春县 双港溪水电站 110 桃溪   0.018 双港溪水电站 退出 已完成 2020.9.25 同意验收

165 永春县 延坑四级水电站 125 桃溪   0.069
延坑四级水电

站
退出 已完成 2020.9.25 同意验收

166 永春县 水凰凤水电站 570 金谷溪 0.062 水凰凤水电站 退出 已完成 2020.9.24 同意验收

167 永春县 仙能水电站 475 金谷溪 0.019 仙能水电站 退出 已完成 2020.9.24 同意验收

168 永春县 仙岭水电站 110 桃溪   0.018 仙岭村 退出 已完成 2020.9.18 同意验收

169 永春县 尾溪水电站 55 岐兜溪 0.025 尾溪水电站 退出 已完成 2020.9.28 同意验收



170 永春县 竹溪水电站 100 坑仔口溪 0.01 竹溪水电站 退出 已完成 2020.9.29 同意验收

171 永春县 卓湖一级水电站 75 桃溪 0.006 卓湖一级水电站 退出 已完成 2020.9.29 同意验收

172 永春县 卓湖二级水电站 55 桃溪 0.015 卓湖二级水电站 退出 已完成 2020.9.29 同意验收

173 永春县 龙阁水电站 125 诗溪 0.004 龙阁村村委会 退出 已完成 2020.9.24 同意验收

174 永春县 柴桥头水电站 575 桃溪 0.037 柴桥头水电站 马跳水库征用 已完成 2020.9.18 同意验收

175 永春县 溪东水电站 40 湖洋溪 0.055 溪东水电站 停产休眠 已完成 2020.9.28 同意验收

176 永春县 留后水电站 125 湖洋溪 0.293 留后水电站 停产休眠 已完成 2020.9.28 同意验收

177 永春县 大贡水电站 55 湖洋溪 0.025 大贡水电站 停产休眠 已完成 2020.9.28 同意验收

178 永春县 东林水电站 40 桃溪   0.021 东林水电站 停产休眠 已完成 2020.9.21 同意验收

179 永春县 内堀水电站 75 桃溪   0.003 内堀水电站 停产休眠 已完成 2020.9.25 同意验收

180 永春县 建国水电站 55 桃溪   0.077 建国水电站 停产休眠 已完成 2020.9.25 同意验收

181 永春县 猛虎水电站 100 桃溪   0.006 猛虎水电站 停产休眠 已完成 2020.9.25 同意验收

182 永春县 蔗兜水电站 55 坑仔口溪 0.019 蔗兜水电站 停产休眠 已完成 2020.9.29 同意验收

183 永春县 贵德水电站 55 一都溪 0.019 贵德水电站 停产休眠 已完成 2020.9.29 同意验收


